
█ 建物概要・計算条件 PRODUCT Ver︓6.00D  PHPP Excel Ver︓5.00C

 物件名
 建築地
 気象データ 神奈川県(横浜) 平均外気温[℃] 15.6 4.6

 暖房度時(D20) 51605  冷房度時(D25) 3138

█ 部位別熱損失[W/K]                      █ 年間⼀次エネルギー消費 内訳[GJ ]  █ 建もの燃費
※設備︓換気システム、太陽熱温⽔設備等に必要な電⼒エネルギー ※燃費に家電分は含まれていません。

 

█ 外⽪性能・気密性能 █ 省エネ性能

Ｑ値,  Ua値 [W/m2・K] 1.11 , 0.295   ⽇射取得量(Gain) 2461 56%

Ｃ値     [cm2/m2] 0.25   熱損失(Loss) 1710

 年間暖房負荷(20 ℃) 23.66 - -
 年間冷房負荷(27 ℃) 21.61 - -
 気密性能 0.33 回/h - -

77%  換気設備の実効熱交換率
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杉浦 洋平
神奈川県横浜市港北区⿃⼭町
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  総⼀次エネルギー消費
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